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1. Allmänt 
 
Denna bruksanvisning beskriver fackmässig och säker användning vid pumpens alla driftsfaser. 
 
Bruksanvisningen tar ingen hänsyn till platsrelaterade bestämmelser, för vars efterföljande användaren 
själv är ansvarig. 
 
På typskylten anges serie och storlek, de viktigaste driftsdata samt serienumret. Serienumret ger en 
entydig beskrivning av pumpen / pumpaggregatet och används till identifiering av alla andra procedurer. 
 
För att upprätthålla garantianspråken ska, vid en skada, serviceavdelningen hos Dickow Pumpen 
informeras utan dröjsmål . 
 
För installation av levererade utbytesenheter ska respektive underkapitel av "Underhåll, Reparationer, 
Inspektion" beaktas. 
 
Andra gällande dokument: 
 

- Pumpdatablad 
- Uppställningsriktning resp. måttblad 
- Genomskärningsritning 
- Stycklistor 
- Dokumentation från underleverantörer 
 
 

1. Allmänt 
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2.  Säkerhet 
 
Bruksanvisningen innehåller grundläggande anvisningar för uppställning, drift och underhåll. Bara om 
anvisningarna följs kan en säker hantering av pumpen eller pumpaggregatet garanteras och personskador 
och materiella skador förhindras. 
 
Alla säkerhetsanvisningar i denna instruktionsbok måste följas. 
 
Före montage och idrifttagning ska bruksanvisningen ha lästs och till fullo förstås av ansvarig 
fackpersonal / användare.  
Bruksanvisningen måste stå till ständigt förfogande på arbetsplatsen. 
 
Alla anvisningar och skyltar som är monterade på pumpen måste följas och hållas i läsligt tillstånd. 
 
 

2.1 Varnningsanvisningarnas innebörd 
 

Signalord Förklaring 
  

Betecknar en omedelbart hotande fara. 
Om den inte undviks resulterar den i dödsfall eller mycket allvarliga 
personskador. 
 

  

Betecknar en möjligen farlig situation. 
Om den inte undviks kan den resultera i dödsfall eller mycket allvarliga 
personskador. 
 

  

Betecknar en möjligen farlig situation. 
Om den inte undviks kan den resultera i lätta eller måttliga 
personskador. 
 

  

Betecknar en möjligen skadlig situation. 
Om den inte undviks kan den innebära risker för pumpen och dess 
funktion. 
 

 
 

Symbol Förklaring 
 

 

 

Allmänt farotecken 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i sammanhang med 
dödsfall eller personskada. 
 

 

 

 

Farlig elektrisk spänning 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med 
elektrisk spänning. 
 

2. Säkerhet 

OBSERVERA 

VARNING 

SE UPP 

FARA 
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Varning för magnetfält 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med 
magnetfält. 
 

 

 

 

Het yta 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med heta 
ytor. 
 

 

 

 

Explosionsskydd 
Ger information om hur man ska förhindra att explosioner uppstår i 
explosionsfarliga områden enligt EG-direktiv 94/9/EG. 
 

 

 
 

 

Maskinskador 
Markerar tillsammans med signalordet OBSERVERA risker för 
pumpen och dess funktion. 
 

 

 

 

Anvisning 
Markerar rekommendationer och nyttig information för hanteringen av 
produkten. 
 

 

2.2 Ändamålsenlig användning 
 
Pumpen / pumpaggregatet får bara användas inom det användningsområde, som beskrivs i det 
pumpdatablad som är medbestämmande för användningen. Detta gäller i synnerhet för pumpmedium, 
flöde, varvtal, tryck, temperatur och motoreffekt. Dessutom gäller: 
 
 Pumpen får bara användas i tekniskt felfritt tillstånd. 

 Pumpen får inte användas i delvis monterat tillstånd. 

 Kör aldrig pumpen utan pumpmedium. 

 Beakta uppgifterna om minsta flöde i pumpdatabladet resp. bruksanvisningen. 

 Beakta uppgifterna om maxmialt flöde i pumpdatabladet resp. bruksanvisningen. 

 Stryp inte pumpen på sugsidan. 

 Maximalt varvtal i 50 Hz-nät 1450 min-1 (+10%) och i 60 Hz-nät 1750 min-1 (+10%).  
Beakta avvikande uppgifter på pumpdatabladet. 

 

2.3 Undvikande av förutsebar felaktig användning 
 
 Öppna aldrig avstängningsarmaturer på trycksidan utöver tillåtet område. Därigenom överskrids den 

maximala flödesmängden och uppstår eventuellt kavitationsskador. 

 Överskrid aldrig de tillåtna användningsgränserna beträffande tryck och temperatur som anges i 
pumpdatabladet. 

 Alla säkerhetsanvisningar och övriga anvisningar i bruksanvisningen ska beaktas och följas. 

2. Säkerhet 
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2.4 Personalens kvalifikation 
 
Personalen måste ha motsvarande kvalifikation för montage, betjäning, underhåll och inspektion av pump 
/ pumpaggregat. 
Respektive ansvarsområden, behörighet och övervakning måste regleras i detalj av användaren. 
Åtgärda kunskapsluckor hos personalen med utbildning. Utbildningen kan ges av fackpersonal från 
Dickow Pumpen. 
 

2.5 Övriga säkerhetsbestämmelser 
 
Förutom de säkerhetsanvisningar som ges i denna bruksanvisning gäller därutöver nedanstående 
säkerhetsbestämmelser: 
 
 Föreskrifter för förebyggande av olycksfall 

 Explosionsskyddsföreskrifter 

 Säkerhetsbestämmelser för hantering av farliga ämnen 

 Gällande standarder och lagar 

 

2.6 Säkerhetsanvisningar för användare/operatör 
 
 Montera de beröringsskydd för heta och kalla komponenter som behövs vid uppställningsplatsen. 

 Kopplingsskydd och ingreppsskydd på pump / pumpenaggregat får inte tas bort under drift. 

 Jordanslutning på pumpaggregat ska alltid vara ansluten. 

 Ställ skyddsutrustning till förfogande för personalen och kontrollera att den används. 

 Led bort läckage av farliga pumpmedier på sådant sätt att ingen fara uppstår för personer och miljö. 
Följ lagstadgade bestämmelser. 

 Uteslut risker genom elektrisk energi. 

 

2.7 Säkerhetsanvisningar för underhålls-, inspektions-  
 och montagearbeten 
 
 Ombyggnadsarbeten eller förändringar på pumpen är bara tillåtna efter att Dickow Pumpen har 

konsulterats. 

 Använd endast originaldelar eller komponenter som har godkänts av Dickow Pumpen. 

 Arbeten på pump / pumpaggregat ska endast utföras vid stillestånd. 

 Pumphuset måste ha svalnat till omgivningstemperatur. 

 Pumpen måste vara trycklös och tömd. 

 Beakta tillvägagångssättet för urdrifttagning enligt kapitel 6.6. 

 Pumpar med hälsofarliga medier ska dekontamineras. Beakta kapitel 4.4. 

 Sätt tillbaka kopplingsskydd resp. ingreppsskydd när arbetena har avslutats. 

 Arbeten på pumpaggregatet får bara utföras när elanslutningarna är bortkopplade. 

 Säkra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling. 

 

2. Säkerhet 
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2.8 Icke-iakttagande av bruksanvisningen 
 
Om denna bruksanvisning ignoreras leder det till att anspråk på garanti och ersättning för skador går 
förlorade. Ett icke-iakttagade medför att följande risker uppstår: 
 
 Risker för personer genom elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk påverkan. 

 Risker genom explosion. 

 Risker genom att viktiga funktioner slutar fungera. 

 Risker för miljön genom läckage av farliga ämnen. 

 

2.9 Anvisningar beträffande explosionsskydd 
 
 Vid drift i explosionsfarligt område måste anvisningarna i detta 

kapitel tvingande beaktas 
 

 

 Pumpar får endast användas inom explosionsfarligt område om de är 
försedda med motsvarande märkning. 

 Pumpar måste vara särskilt markerade för detta enligt 
pumpdatabladet. 

 Ändamålsenlig användning måste vara garanterad. 

 Otillåtna användningssätt måste absolut undvikas. 

 För drift enligt EG-direktiv 94/9/EG (ATEX) gäller speciella villkor. 
Symbolen bredvid indikerar de avsnitt som ska beaktas speciellt i 
denna bruksanvisning. 

 

 
 
2.9.1 Yttemperatur 
 
De högsta yttemperaturerna förväntas uppträda på pumphuset, spaltkåpan och vid rullningslagren.  
Pumphusets yttemperatur motsvarar pumpmediets temperatur. 
Vid lagerhållaren måste ytan ha obehindrad kontakt till omgivningen. Det är inte tillåtet att isolera 
lagerhållaren. Spaltkåpans temperatur fastställs med fig. 1 och nedanstående formel. 
 

2. Säkerhet 

FARA 
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Bild 1:   Spaltkåpans temperatur i förhållande till effektförlusten i magneten Pv vid vatten. 
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Vid pumpar med spaltkåpa av keramik eller PEEK uppstår ingen 
effektförlust i magneten Pv. 
Spaltkåpans yttemperatur motsvarar pumpmediets temperatur. 

 
 
 

∆ 

ANVISNING 

2. Säkerhet 
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2.9.2 Övervakningsanordning 
 
Pumpen får bara köras inom de gränsvärden som finns angivna i pumpdatabladet och på typskylten. 
Om användaren inte kan säkerställa att driftsgränserna följs, ska övervakningsanordningar installeras. 
Därvid ska hänsyn tas till följande risker: 
 
 Igensättning av de interna cirkulationskanalerna 

Magnetkopplingens inre del är fylld med pumpmediet och kyls genom en riktad intern cirkulation. 
Om denna interna cirkulation avbryts på grund av vissa egenskaper hos pumpmediumet kan det leda 
till en otillåten temperaturstegring. 
 

 Desynkronisering av magnetkopplingen 
Magnetkopplingen kan desynkroniseras som en följd av överbelastning, överhettning eller på grund 
av att data för dimensioneringen har åsidosatts. Den alstrade värmeenergin kan leda till en 
temperaturstegring i spaltkåpan. 
 

 Fasta ämnen mellan innermagnet och spaltkåpa 
Tillräckligt stora fasta partiklar kan kila fast sig mellan innermagnet och spaltkåpa varvid friktionen 
leder till en otillåten temperaturstegring i spaltkåpan. 

 
 Läckage av pumpmedium 

Skulle pumpmedium läcka ut på grund av en skada på spaltkåpan (= sällsynt störning) och därigenom 
en fara uppstå för omgivningen, ska en läckageövervakning installeras. 
Växelverkan med angränsande material ska beaktas. 
 

 Underskridande av minsta flöde 
 
 Överskridande av maximalt flöde 
 
 Torrkörning 

Redan en kort torrkörning kan leda till otillåtna yttemperaturer och slitage på grund av det lilla spelet 
mellan pumphjulen och slitskivorna. 

 
 
För övervakning kan, om så önskas, följande apparater levereras: 
 
 Nivåkontroll, för att förhindra torrkörning. 

 Temperaturkontroll vid spaltkåpan för att övervaka förhöjda temperaturer i spaltkåpan. 

 Effektvakt, för övervakning av minsta flöde och/eller maximalt flöde samt för identifiering av 
torrkörning och desynkronisering av magnetkopplingen. 

 Övervakning av lagerhållarens inre kammare för identifiering av läckage orsakat av en skada på 
spaltkåpan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Säkerhet 
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2.10 Magnetkoppling 
 
 Starkt magnetfält i närheten av magnetkopplingen eller enskilda magneter 

 

 

Livsfara för personer med pacemaker! 
Störning av magnetiska dataminnen, elektroniska apparater, komponenter och 
instrument! 
Okontrollerad ömsesidig attrahering av magnetförsedda komponenter, verktyg och 
liknande! 
 

  Håll ett säkerhetsavstånd av minst 0,3 m. 
 
 
Säkerhetsavståndet är relaterat till magnetbestyckade inre och yttre magneter, som ännu inte är inbyggda i 
pumpen. 
 
I inbyggt tillstånd är magnetfältet fullständigt avskärmat. Ingen fara utgår från magnetfälten när pumpen 
är hopmonterad. Detta är relaterat till pacemaker. 
 
 

FARA 

2. Säkerhet 
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3. Beskrivning 
3.1 Allmän beskrivning 
 
Denna pump används överallt där inga läckage tolereras och där självsugande egenskaper måste vara 
säkerställda. I synnerhet gäller detta för farliga, explosiva, giftiga och allmänt miljöfarliga, men rena eller 
gashaltiga vätskor utan fasta partiklar i den kemiska och petrokemiska industrin och industrin i allmänhet. 
 

3.2 Beteckning 
 
 Exempel:  SCM h   3562   A   2 / 1,0 / 36 / 1 / 2 
 

 Pumpkod 

SCM Serie 

h Materialutförande ; t.ex. h = 1.4408 / 1.4571 

35 Nominell storlek tryckstuts = 32 mm 

6 Konstruktion ; t.ex. 6 = axiellt inlopp 

2 Antal steg 

A Leveransomfång; t.ex. A = fri axelände 

 Magnetkod 

2 Material; t.ex. 2 = rotor 1.4571 + spaltkåpa 2.4610 

1,0 Väggtjocklek spaltkåpa [mm] 

36 Magnetlängd [mm] 

1 Cirkulation; t.ex. 1 = intern 

2 Utförande glidlager; t.ex. 2 = krympt 
 
 
 

3.3 Storlekar  
 

Storlek Max. antal steg Magnetlängd [mm] 

25 8 

18 / 36 / 54 / 72 / 90 / 108 35 8 

40 7 

45 7 
20 / 30 / 40 / 50 / 60 

70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 
50 3 

65 3 

 
 
 

3. Beskrivning 



 

SCM SV3 04.16.doc  13 av 54
 

3.4 Märkning 
 
3.4.1 Typskylt 
 

 
 

 

Bild  2:   Typskylt tyska och engelska 
 
 
3.4.2 Märkning enligt EG-explosionsskyddsdirektiv 
 

          
Grupp II           

          
Kategori 2           

          
Användning i atmosfärer med gas/ånga/dimma           

          
Skydd genom konstruktiv säkerhet EN 13464-5           

          
se nedan           

 

 

  
 Referensnummer i den tekniska dokumentationen 

 
 

Bild 3:   ATEX-typskylt 
 

 
 
Yttemperaturen är inte beroende av tändkällan utan av pumpmediets temperatur. Ingen markering görs 
med en temperaturklass eller temperatur. I markeringen anges även symbolen "X". I kapitel 2.9.1 
hänvisas till den yttemperatur som kommer att uppträda. Beakta anvisningarna på pumpdatabladet. 
 
 

3.5 Pumpens uppbyggnad 
 
Typ 
 Sidokanalspump 

 Horisontell uppställning 

 Flerstegs 

 Självsugande 

 

3. Beskrivning 
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Pumphus 
 Axiellt inlopp; vertikal sugstuts möjlig 

 Vertikal tryckstuts  

 Fastgjutna fötter  

 
Pumphjul 
 Sugpumphjul 

 Stjärnformade pumphjul 

 
Lagring 
 Två radialkullager på motorsidan permanentsmorda med fett 

 Pumpmediesmorda glidlager på pumpsidan 

 
Axeltätning 
 Magnetkoppling 
 
 
3.5.1 Magnetkoppling 
 
Motorns effekt överförs via de yttre magneterna till den inre magnetkopplingen genom magnetiska 
kraftlinjer. De inre och yttre magneterna är friktionsförbundna genom magnetiska fältlinjer och löper 
synkront med varandra. Ingen slirning förekommer, motorvarvtalet motsvarar kopplingsvarvtalet. 
 
Pumpaxeln med pumphjulet och driven innermagnet är lagrade i glidlager som smörjs av produkten. SiC-
komponenterna har en nära nog obegränsad livslängd, så länge som en stabil vätskefilm finns mellan 
glidytorna. 
 
Det riktade interna cirkulationsflödet leder bort den värme som utvecklas i de metalliska spaltkåporna 
genom virvelströmmar. Den interna cirkulationen resulterar i en extra säkerhet mot kokpunkten 
överskrids i magnetrummet och smörjer även glidlagren. 
 
 
3.5.2 Driftstemperatur > 180 °C 
 
Över en driftstemperatur av 180 °C till maximalt 240 °C ändras grundkonstruktionen så att de spänningar 
som uppstår genom värmeutvidgning avlägsnas. Modifieringen innehåller: 
 
  Skruvar för huset med tallriksfjädrar (1) 

  Fäst suggaveln med passkruv (2) på grundramen (3)  

  Slitstarkt utförande med SiC-ringar 

  Glidlager elastiskt lagrat (4) 

  Sugsidan ska förses med kompensatorer (5) 

  

3. Beskrivning 
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Bild 4:   Modifiering vid driftstemperatur > 180 °C 
 
 

3.6 Leveransomfång 
 
Beroende på utförande ingår följande positioner i leveransomfånget: 
 
 Pump 

 Elastisk koppling med eller utan demonterbart stycke 

 Kopplingsskydd 

 Gjuten bottenplatta resp. svetsad ram i vridstyvt utförande 

 Drivmotor 

 Eventuellt ytterligare specialtillbehör 

 
 

3.7 Mått och vikt 
 
Uppgifter och mått och vikt framgår av installationsritningen/måttbladet. 
 

3. Beskrivning 
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4. Transport / mellanlagring / skrotning 
4.1 Transport 
 
  

Pump/pumpaggregat glider ut ur upphängningen 
 

 
 

 

Livsfara genom nedfallande komponenter! 
 

 Transportera endast pumpen/pumpaggregatet i horisontellt läge. 

 Häng aldrig upp pumpen i den fria axeländen. 

 Häng aldrig upp pumpaggregatet i motorns lyftögla. 

 Vistas inte under hängande last. 

 Beakta viktuppgifterna på installationsritningen. 

 Beakta lokala föreskrifter för förebyggande av olycksfall. 

 Använd lämpliga och godkända lyftredskap. 

  

 
 

Bild 5:   Transportera pump 

  
 

 

Använd ögleskruv 919 som fästdon när pumpen ska transporteras. 

  

Bild 6:   Transport av komplett pumpaggregat Bild 7:   Transport av pump på bottenplatta 
 

FARA 

4. Transport / mellanlagring / skrotning 

ANVISNING 
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4.2 Lagring / Konservering 
 
 Skador genom fukt eller smuts under lagringen 

 

 

Korrosion och/eller nedsmutsning av pumpen! 
 

 Vid lagring utomhus av pump resp. förpackad pump och tillbehör ska dessa 
täckas över vattentätt. 

  
 Fuktiga, smutsiga eller skadade öppningar och anslutningsställen 

 

 

Läckage eller skador på pumpen! 
 

 Frilägg förslutna öppningar först vid uppställningen. 

 
 
Vi rekommenderar följande åtgärder vid lagring av pump resp. pumpaggregat: 
 
 Lagra pumpen i ett torrt skyddat rum med konstant luftfuktighet. 

 Vrid runt axeln en gång i månaden för hand. 

 
Nya pumpar av materialen GGG och ferritiskt stålgjutgods är förbehandlade med ett 
korrosionssskyddsmedel och avvattningsvätska. Den maximala lagringstiden vid torr lagring uppgår till 
12 månader. 
 
Om en redan använd pump ställs på lager ska kapitel 6.6 beaktas. 
 
 

4.3 Retursändning 
 
 Töm pumpen enligt föreskrift. Beakta kapitel 7.3. 

 Pumpen ska principiellt spolas och rengöras i synnerhet vid skadliga, explosiva heta eller   
i övrigt riskabla pumpmedier. 

 Till pumpen måste alltid ett fullständigt ifyllt intyg om riskfrihet bifogas. Se kapitel 11.2. 

 
 

 Vid behov kan ett intyg om riskfrihet laddas ner i internet under 
www.dickow.de. 

 

 
http://www.dickow.de/unbedenk-en.pdf 
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4.4 Skrotning 
 
  

Hälsofarliga pumpmedier 
 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Samla upp och ta hand om spolvätska och restvätska. 

 Bär skyddsklädsel och skyddsmask. 

 Beakta lagar och bestämmelser för destruktion av hälsofarliga vätskor. 

  
1. Demontera pump/pumpaggregat. 

2. Samla upp fetter och oljor. 

3. Separera materialen i pumpen. 

4. Skrota enligt landets föreskrifter. 

 
 

VARNING 

4. Transport / mellanlagring / skrotning 
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5. Uppställning / Inbyggnad 
5.1 Säkerhetsbestämmelser 
 
 Felaktig uppställning i explosionsfarligt område 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Beakta gällande lokala explosionsskyddsföreskrifter. 

 Beakta uppgifterna på pumpdatabladet och pumpens / motorns typskylt. 

  
 Starkt magnetfält i närheten av magnetkopplingen eller enskilda magneter 

 

 

Livsfara för personer med pacemaker! 
Störning av magnetiska dataminnen, elektroniska apparater, komponenter och 
instrument! Okontrollerad ömsesidig attrahering av magnetförsedda komponenter, 
verktyg och liknande! 
 

 Håll ett säkerhetsavstånd av minst 0,3 m. 

 Beakta extra uppgifter i kapitel 2.10. 

 
 

5.2 Fundament 
 
 Uppställning på icke hårdgjorda och icke bärande fundament 

 

 

Personskador och materiella skador! 
 

 Beakta att betongen i fundamentet (DIN 1045) har tillräcklig bärande 
förmåga (min. klass XO). 

 Pumpaggregat får bara ställas ner på uthärdade fundament. 

 Pumpaggregat får bara ställas ner på ett vågrätt och jämnt underlag. 

 Beakta viktuppgifterna på installationsritningen. 

 
 

5.3 Ställa upp pumpaggregatet 
 
5.3.1 Fundamentuppställning 
 

1. Ställ pumpaggregatet på fundamentet och justera in med ett vattenpass. Tillåten 
positionsavvikelse: 0,2 mm/m. 

2. Lägg in underläggsplågar för att jämna ut höjdskillnad. Lägg alltid in dubbelsidigt i omedelbar 
närhet till fundamentsskruvarna mellan grundram och fundament. 

3. Om fundamentsskruvarnas avstånd är > 600 mm skall därutöver underläggsplåtar läggas in i 
mitten mellan fundamentsskruvarna. 

4. Alla underläggsplågar skall ligga an plant. 

5. Häng upp fundamentsskruvarna i de avsedda borrhålen. 

6. Gjut in fundamentsskruvarna med betong. 

FARA 

FARA 
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7. Justera in grundramen efter att betongen hårdnat. 

8. Dra åt fundamentsskruvarna jämnt och fast. 

9. Gjut grundramen med svängningsfri betong i normal korning med ett vatten-cement-värde 
(W/Z) på ≤ 0,5. Skapa en flytande konsistens med ett lösningsmedel. Efterbehandla betongen 
enligt DIN 1045. 

 
 

5.3.2 Fundamentslös uppställning 
 
För en fundamentslös uppställning skall underlaget uppvisa den nödvändiga stabiliteten och  
beskaffenheten. 
 

1. Sätt på pumpaggregat på ställelementen och justera in med ett vattenpass. 

2. Lossa skruv och kontramutter på inställningselementen för att jämna ut höjdskillnader. 

3. Efterjustera ställmuttern tills eventuella höjdskillnader jämnats ut. 

4. Dra åt kontramuttrarna på ställelementen. 

 

5.4 Rörledningar 
 
  

Överskridande av tillåten belastning vid pumpstutsarna 
 

 

Livsfara genom utträngande hett, toxiskt, frätande eller brännbart 
pumpmedium vid läckställen! 
 

 Använd inte pumpen som fast punkt för rörledningen. 

 Rörledningen ska fästas direkt före pumpen och anslutas spänningsfritt. 

 Beakta tillåtna krafter och moment vid stutsarna. Se kapitel 5.4.2. 

 Kompensera rörledningarnas utvidgning vid temperaturhöjningar. 

 
 
5.4.1 Sugledning 
 
Sugledningen skall dras speciellt noga. NPSH-värden från pump och anläggning skall vara klart 
definierade. Följande skall beaktas: 
 

 Anslut inte en rörkrök direkt till sugstutsen. Montera ett rakt inloppsstycke. Längden skall vara 
minst 2 ggr sugledningens diameter. 

 Anslut aldrig en sugledning med större nominell bredd direkt till pumpen. En strömningsvirvel 
minskar den fria inloppsdiametern. Använd en excentrisk övergångsdel. Bilderna skall beaktas. 

 
 

 
 

Bild 8:   Strömningsvirvel 

 
 

  Bild 9:   Anslutning excenter 

5. Uppställning / Inbyggnad

FARA 
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 Vid sugdrift skall sugledningen dras kontinuerligt stigande till sugstutsen. Undvik luftsäckar. 

 Vid tilloppsdrift skall sugledningen dras kontinuerligt fallande till sugstutsen. Undvik luftfickor för 
en kontinuerlig avluftning. 

 Överskrid inte en maximal strömningshastighet på 2 m/s. 

  

 Svetspärlor, glödspån och andra föroreningar i rörledningen 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Rengör rörledningen noga innan anslutning av pumpen. 

 Ta bort föroreningar ur ledningarna. 

 Använd ett filter vid behov. 

  
  

 

 

 Använd ett filter med en maskstorlek på 0,2 mm. 

 Använd ett filter med en diameter som är tre gånger så stort som 
rörledningen. 

 
 
 
5.4.2 Tillåtna moment och krafter på stuts 
 

 
 

Storlek  

Sugstuts Tryckstuts 

DN 
 Fx [N] Fy [N] Fz [N] ∑ F [N] ∑M [Nm] 

DN 
Fx [N] Fy [N] Fz [N] ∑ F [N] ∑M [Nm] 

GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS GGG GS 

25 40 375 750 330 660 300 600 585 1170 490 980 25 225 450 210 420 255 510 390 780 280 560 

35 40 375 750 330 660 300 600 585 1170 490 980 32 270 540 255 510 315 630 495 990 385 770 

40 40 375 750 330 660 300 600 585 1170 490 980 32 270 540 255 510 315 630 495 990 385 770 

45 65 630 1260 555 1110 510 1020 990 1980 595 1190 50 450 900 405 810 495 990 780 1560 543 1085 

50 65 630 1260 555 1110 510 1020 990 1980 595 1190 50 450 900 405 810 495 990 780 1560 543 1085 

65 80 750 1500 675 1350 615 1230 1185 2370 648 1295 65 555 1110 510 1020 630 1260 990 1980 595 1190 

 
 

OBSERVERA 

ANVISNING 
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Krafter och moment gäller för 20 °C. Temperaturberoende korrigeringsvärden, se bild. 
 

 
 

 
Om inte alla inverkande laster uppnår maximalt tillåtna värden, får en av dessa laster överskrida 
gränsvärdet under följande förutsättningar: 
 
 Överskridandet är begränsat till 1,4 gånger tillåtet värde. 

 För de krafter och moment som verkligen verkar på varje fläns gäller: 

 

2
Σ/M/

Σ/M/

Σ/F/

Σ/F/
2

 tillatetmax.

verkligt

2

 tillatetmax.

verkligt 
















 

 
 

5.5 Isolering 
 
 Delar av huset som kommer i beröring med produkten har samma 

temperatur som pumpmediet 
 

 

Risk för brännskador! 
 

 Isolera husets delar. 

 Montera skyddsanordningar. 

  
 Värmekoncentration i lagerhållaren 

 

 

Lagerskador! 
 

 Isolera inte lagerhållaren. 

 
 
 
 
 
 

VARNING 
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5.6 Inriktning av koppling 
 
 Otillåtna temperaturer vid koppling eller rullningslager genom felinriktad 

koppling 
 

Explosionsrisk! 
 

 Korrekt inriktning av kopplingen måste alltid vara garanterad. 
 

  
 Oavsiktlig inkoppling av pumpaggregatet 

 

 

Skaderisk genom rörliga komponenter! 
 

 Arbeten på pumpaggregatet får bara utföras när elanslutningarna är 
bortkopplade. 

 Säkra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling. 

  
 Axelförskjutning mellan pump och motor 

 

 

Skador på pump, motor och koppling! 
 

 Kontrollera alltid kopplingen efter att rörledningen har anslutits. 

 Kontrollera också kopplingen vid pumpaggregat, som har levererats 
uppbyggda på en gemensam bottenplatta. 

  

 
 

Bild 10:   Vinkel- och radialförskjutning hos kopplingar 

  

 
 

Bild 11:   Inriktning av koppling 
 
 

1. Demontera kopplingsskyddet. 

2. Lossa stödfoten. 

FARA 
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3. Lägg en egglinjal (1) axiellt över kopplingshalvorna. 

4. Eventuell radiell förskjutning ∆Kr blir synlig genom ljusspalten.  
Ännu bättre: Mät den radiella förskjutningen genom att mäta avstånden A och B på tre ställen, 
förskjutna med 120°. 
Kopplingen är korrekt inriktad när avståndet till axeln är det samma överallt. 

5. Mät avståndet s1 mellan kopplingshalvorna runt om. Kopplingen är korrekt inriktad när avståndet 
är det samma runt om. 

6. Beträffande tillåten avvikelse ∆s1 och ∆Kr mellan de båda kopplingshalvornas ska uppgifterna i  
kopplingstillverkarens bruksanvisning beaktas! 

7. Skruva fast stödfoten. 

8. Montera kopplingsskyddet. 

 
 

5.7 Rikta in pump och motor  
 
 Friliggande roterande koppling 

 

 

Risk för personskador genom roterande axel! 
 

 Kör pumpaggregatet endast med kopplingsskydd. 

 Välj kopplingsskyddet enligt gällande direktiv. 

  
 Risk för antändning genom gnistbildning 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Välj materielet till kopplingsskyddet så att ingen gnistbildning kan uppstå vid 
kontakt. 

 Beakta EN 13463-1. 

 
 
Efter uppställningen av pumpaggregatet och anslutningen av rörledningen ska kopplingens inriktning 
kontrolleras och vid behov efterjusteras vid motorn. 
Utjämna höjdskillnader med shims. 
 

1. Demontera kopplingsskyddet. 

2. Kontrollera kopplingens inriktning. Beakta tillvägagångssättet i kapitel 5.6. 

3. Lossa 6-kantmuttrarna vid motorfötterna. 

4. Lägg shims under motorfötterna tills höjdskillnaden är utjämnad. 

5. Dra åt 6-kantskruvarna vid motorfötterna. 

6. Kontrollera kopplingens/axelns funktion. Kopplingen måste kunna vridas runt lätt för hand. 

7. Montera kopplingsskyddet. 

8. Kontrollera avståndet mellan koppling och kopplingsskydd. 

 
 

FARA 

VARNING 
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5.8 Elektrisk anslutning av pumpaggregat 
 
 Felaktig elektrisk installation 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 För den elektriska installationen skall även IEC 60079-14 beaktas. 

 Anslut alltid explosionsskyddade motorer via en motorskyddsbrytare. 

  
 Arbeten på pumpaggregatet utförs av okvalificerad personal  

 

 

Livsfara på grund av elektriska stötar. 
 

 Elektriska anslutningar får bara göras av en behörig elektriker. 

 Beakta föreskrifterna IEC 30364 och IEC 60079. 

  
 Felaktig nätanslutning 

 

 

Kortslutning! 
 

 Beakta de lokala kraftförsörjningsföretagens anslutningsvillkor. 

 
  

 

Vid stjärntriangelkoppling erhålls en ökad momentspänning på grund av  
omkopplingen. Magnetkopplingen kan desynkroniseras. 
En stjärntriangelkoppling är därför inte lämplig för magnetpumpar. 
För att reducera startströmmen skall en mjukstartare användas. 

 
Tillvägagångssätt: 
 
1. Jämför befintlig nätspänning med uppgifterna på motorns typskylt. 

2. Välj lämplig koppling. 

3. Jämför motorns rotationsriktning med pumpens. Beakta rotationsriktningspilen på pumpen. 
 

  

 

Beakta den medföljande bruksanvisningen till motorn. 
 

 
 
5.8.1 Kontrollera rotationsriktning 
 
 Temperaturökning genom delar som rör vid varandra 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Kontrollera aldrig rotationsriktningen när pumpen är torr. 

 Koppla bort pumpen innan rotationsriktningen kontrolleras. 

FARA 

FARA 
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 Fel rotationsriktning hos motor och pump 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Beakta rotationsriktningspilen på pumpen. 

  
1. Starta motorn helt kort. Beakta motorns rotationsriktning. 

2. Motorns rotationsriktning skall stämma överens med rotationsriktningspilen på pumpen. 

3. Vid en felaktig rotationsriktning skall nättilledningen i motorns klämlåda skiftas. 

 
 

OBSERVERA 

5. Uppställning / Inbyggnad 
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6. Idrifttagning / Urdrifttagning  
6.1 Idrifttagning 
 
Före idrifttagningen ska följande punkter kontrolleras: 
 
 Pumpaggregatet är elektroniskt anslutet enligt föreskrift med alla skyddsanordningar. 

 Pumpen är fylld med pumpmedium. 

 Rotationsriktningen har kontrollerats. 

 Alla extra anslutningar är anslutna och funktionsdugliga. 

 Smörjmedlet har kontrollerats. 

 Efter längre stillestånd ska åtgärderna i kapitel 7 Underhåll/Reparationer/Inspektion beaktas och 
genomföras. 

 
6.1.2 Fylla pumpen 
 
 En explosiv atmosfär kan bildas inne i pumpen 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Pumpen måste ständigt vara fylld med pumpmedium. 

 Motsvarande övervakningsåtgärder ska inplaneras. 

  
1. Fyll pumpen med pumpmedium. 
2. Öppna sugledningens avstängningsarmatur helt. 

3. Öppna alla extra anslutningar (t.ex. extern cirkulation, extern inmatning) helt. 

 
 
6.1.2 Slå på pump 
 
 Överskridande av tillåtna tryck- och temperaturgränser 

 

 

Explosionsrisk! Hett eller toxiskt pumpmedium tränger ut! 
 

 Kör aldrig pumpen med stängda avstängningsarmaturer i sug- och/eller 
tryckledning. 

 Starta pumpaggregatet bara mot något öppnad avstängningsarmatur på 
trycksidan. 

  
 Övertemperatur genom torrkörning  

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Kör aldrig pumpen när den är tom. 

 Fyll alltid pumpen enligt föreskrift. 

 Kör pumpen endast inom tillåtet driftsområde. 

  
1. Öppna inlopps-/sugledningens avstängningsarmatur helt. 

2. Öppna tryckledningens avstängningsarmatur något. 

6. Idrifttagning / Urdrifttagning 
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3. Slå på motorn Ge akt på att pump och motor är synkrona. Asynkron drift känns igen på för låg 

uppfordringshöjd och oljud i drivenheten. 

4. När manometern indikerar tryck, öppna trycksidans avstängningsarmatur tills driftspunkten har 
nåtts. 

5. När driftstemperaturen har nåtts, kontrollera kopplingens inriktning och efterjustera vid behov. 

  
 Övertemperatur genom asynkron drift av magnetkopplingen 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Stäng genast av pumpaggregatet. 

 Åtgärda felets orsak. 

 

6.2 Köra pumpen 
 
 Höga yttemperaturer genom heta pumpmedier 

 

 

Risk för brännskador! 
 

 Undvik att beröra pumpytorna. 

 Bär skyddsklädsel. 

  
 Onormala ljud, vibrationer, temperaturer eller läckage 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Stäng genast av pumpaggregatet. 

 Ta inte pumpaggregatet i drift på nytt förrän orsakerna har åtgärdats. 

 

6.3 Korrigering av pumphjul 
 
En korrigering av pumphjulets vinghjul är inte möjlig. 
 
 

6.4 Gränser för driftsområde 
 
 Överskridande av användningsgränserna beträffande tryck, temperatur 

och varvtal 
 

 

Explosionsrisk! Utträngande hett eller toxiskt pumpmedium! 
 

 De tillåtna driftsdata som anges i pumpdatabladet måste följas. 

 Undvik drift med stängd avstängningsarmatur. 

 Kör aldrig pumpen med högre temperatur än den som anges i 
pumpdatabladet. 
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6.4.1 Flöde 
 
Om inget annat anges i pumpdatabladet gäller följande: 
 
Qmin = 0,25 x Qopt 

Qmax = 1,2 x Qopt 
 
 
6.4.2 Kopplingsfrekvens 
 
 För hög yttemperatur på motorn 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Hos explosionsskyddade motorer ska uppgifterna i motorns bruksanvisning 
beträffande kopplingsfrekvensen beaktas. 

 
Kopplingsfrekvensen bestäms av motorns maximala temperaturökning och är beroende på motorns 
effektreserver under drift och på startförhållandena. 

 
  

 

Beakta motortillverkarens bruksanvisning! 

 
 

6.5 Stänga av pumpen 
 
1. Sugledningens avstängningsarmatur förblir öppen. 

2. Stäng avstängningsarmaturen i tryckledningen. 

3. Stäng av motorn och ge akt på att den stannar lugnt. 

 
 
  

 

Om en backventil är inbyggd i tryckledningen, kan avstängningsarmaturen förbli 
öppen. Ett mottryck måste finnas. 

 
 
Vid längre stillestånd ska följande beaktas: 
 
 Medier som tenderar till polymerisation, kristallisation eller stelning ska tappas av helt. 

 Spola vid behov ur pumpen med lämplig vätska. 

 Stäng avstängningsarmaturen i sugledningen. 

 Stäng de extra anslutningarna. 

6. Idrifttagning / Urdrifttagning  
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6.6 Urdrifttagning 
 
Pumpaggregatet förblir installerat i rörledningen: 
 

 Beräkna tillräcklig vätskemängd för funktionstesten. 

 Slå på pumpaggregatet regelbundet varje månad till varje kvartal. 

 
 
Pumpaggregatet demonteras och läggs på lager: 
 

 Töm pumpen enligt föreskrift. 

 Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1 / 7.3. 

 Spreja pumphusets insida med konserveringsmedel. Behövs inte vid pumpar av rostfritt stål. 

 Spruta in konserveringsmedel genom sug- och tryckstutsarna. 

 Förslut sug- och tryckflänsarna. 

 Bestryk alla blanka och utvändiga ytor på pumpen med silikonfri olja och fett. 

 Beakta extra anvisningar för kapitel 4.2. 

 

6. Idrifttagning / Urdrifttagning  
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7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
7.1 Säkerhetsbestämmelser 
 
 Felaktigt underhållet pumpaggregat 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Pumpaggregatet skall underhållas regelbundet. 

 Skapa underhållsschema. 

  
 Starkt magnetfält i närheten av magnetkopplingen eller enskilda magneter 

 

 

Livsfara för personer med pacemaker! 
Störning av magnetiska dataminnen, elektriska apparater, komponenter och 
instrument! 
Okontrollerad ömsesidig attrahering av magnetförsedda komponenter, verktyg och 
liknande! 
 

 Håll ett säkerhetsavstånd av minst 0,3 m. 

  
 Oavsiktlig inkoppling av pumpaggregatet 

 

 

Skaderisk genom rörliga komponenter! 
 

 Arbeten på pumpaggregatet får bara utföras när elanslutningarna är 
bortkopplade. 

 Säkra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling. 

  
 Heta transporterade medier 

 

 

Risk för personskada! 
 

 Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperatur. 

  
 Hälsofarliga pumpmedier 

 

 

Risk för personskada! 
 

 Följ lagstadgade bestämmelser. 

 Vid avtappning av det transporterade mediet skall skyddsåtgärder för personer 
och miljö vidtas. 

 Dekontaminering av pumpar 

 
Den driftsansvarige skall se till att alla underhålls-, inspektions- och monteringsarbeten utförs av 
kvalificerad fackpersonal. Denna personal skall informera sig i tillräcklig omfattning genom att läsa 
bruksanvisningen. 
 
Med ett underhållsschema kan dyra reparationer undvikas med ett minimum av resurser. 
 
Undvik all användning av våld vid hantering av pumpaggregatet. 

FARA 
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7.2 Driftsövervakning 
 
 Höga yttemperaturer på grund av rullager som går varmt 

 

 

Explosionsrisk! Brandfara! 
 

 Kontrollera rullager regelbundet för missljud. 

 Kontrollera regelbundet smörjmedelsnivån. 

  
 Slitage på grund av torrgång 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Driv aldrig pumpaggregatet tomt. 

 Stäng aldrig av avstängningsarmaturen i sugledningen under pågående drift. 

  
 Transportmediets tillåtna temperatur överskrids 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Drift mot stängd trycksidig avstängningsarmatur är inte tillåten. 

 Beakta temperaturuppgifterna i pumpfaktabladet. 

 
Under driften skall följande kontrolleras regelbundet: 
 
 Pumpen skall alltid arbeta lugnt och vibrationsfritt. 

 Kontrollera rullager regelbundet för missljud. Vibrationer, missljud och ökad strömförbrukning tyder 
på slitage. 

 Kontrollera elastiska element i kopplingen. 

 Rengör regelbundet filter i sugledningen. 

 
 
7.2.1 Smörjning/livslängd rullager 
 
Rullagren behöver inte smörjas. Permanentsmorda rullager har monterats. 
 

 Tamb = 25°C Tamb = 40°C 

Varvtal varv/min 1500 
35000 

1750 
30000 

1500 
18000 

1750 
15000 nominell livslängd h 

 
Byt rullager senast efter 90% av den gångtid, som anges i tabellen. 
 
 
7.2.2 Smörjning glidlager 
 
För glidlagren krävs en stabil vätskefilm. Kontrollera för slitage: 
 

 efter torrgång eller kavitationsdrift. 

 vid ökade vibrationer, buller och ökad strömförbrukning. 

FARA 

OBSERVERA 

OBSERVERA 
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7.3 Tömning och omhändertagning 
 
 Hälsofarliga pumpmedier 

 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Samla upp och ta hand om spolvätska och eventuell restvätska. 

 Bär skyddsklädsel och skyddsmask. 

 Beakta lagar och bestämmelser beträffande omhändertagning av vätskan. 

 
 
Pumpmediet tappas av via avtappningspluggarna på huset, genom en ansluten avstängningsarmatur eller 
genom en flänsanslutning. 
Dräneringssätt och placering, se installationsritningen! 
 

7.4 Demontering av pumpaggregat 
 
7.4.1 Allmänna anvisningar 
 
 Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1. 

 Vid arbeten på motorn ska dokumentationen från respektive motortillverkare beaktas. 

 Beakta genomskärningsritningarna vid isärtagningen. 

 Har skador uppstått står vår service till förfogande. 

 
 Arbeten på pumpaggregatet utan tillräcklig förberedelse 

 

 

Risk för personskada! 
 

 Stäng av pumpaggregatet enligt föreskrift. 

 Stäng avstängningsarmaturerna på sug- och trycksidan. 

 Töm pumpen och gör den trycklös. 

 Stäng befintliga extra anslutningar. 

 Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperatur. 

 
 
7.4.2 Ta bort motorn 
 
1. Lossa anslutningarna till motorn. 

2. Ta bort kopplingsskyddet. 

3. Lossa motorns fästskruvar på bottenplattan. 

4. Koppla bort motorn och pumpen genom att flytta på motorn. 

 
 Tippning av motorn 

 

 

Klämskador på händer och fötter 
 

 Säkra motorn genom att hänga upp den eller stötta den. 

 

VARNING 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 

FARA 
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7.4.3 Verktyg 
 
 

Felaktigt demonterings- och monteringsverktyg 
 

 

Skador på komponenter! 
 

 Använd specialverktyg. 

 
För att underlätta demontering och montering och för att bättre skydda känsliga delar skall följande 
specialverktyg användas. 
 

Beteckning 
mått/storlek / Z-nr. för 

komponent Storlek 25 - 40 Storlek 45 - 65 
Insticksnyckel/adapterenhet 60.807 60.808 921.2 

Avdragshylsa 60.1903 60.1903 524 

Monteringsverktyg 60.1885 60.1886 321.2/213 

Knipex tångnyckel 46 mm / 1 3/4" 46 mm / 1 3/4" 940 

Insexskruv M4 x 35  940.3 

Insexskruv 3x M5 x 35 3x M5 x 35 310 

Insexskruv M5 x 12 M5 x 12 940.1 

Nyckel till infälld bussning storlek 3, 4 storlek 3, 4  

Specialtång 60.1427 60.1427 932.2 

Spännplatta 60.1967 60.1968 557/558/940.1 

 
 
7.4.4 Demontera lagerhållare 
 

 
 

Bild 12:   Demontering lagerhållare 

OBSERVERA 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 



 

SCM SV3 04.16.doc  35 av 54
 

  
1. Ta bort motor. Beakta kapitel 7.4.2. 

2. Ta bort pumparna ur rörledningen. 

3. Ställ ner pumpen lodrät på en ren och jämn monteringsplats. 

4. Ta bort sexkantsmutter 920.2 på lagerhållaren 330. 

5. Dra av den kompletta drivdelen (1) med kran. Användning av en ringskruv (2) rekommenderas. 

6. Ställ ner drivningsdelen lodrät på en ren och jämn monteringsplats. 

  
 Tippa undan pumpen 

 

 

Klämskador på händer och fötter 
 

 Säkra pumpen genom att hänga upp den eller stötta den. 

  
 Slå fast yttermagneten på spaltkåpan 

 

 

Skador på spaltkåpan eller yttermagneten. 
 

 Använd styrbulten (3). 

 
 
7.4.5 Demontera rullager 
 
Arbetena enligt kapitel 7.4.5 är avslutade. 
 

1. Fäst drivenheten på monteringsytan och säkra den mot att förvridas. 

2. Ta bort ringskruv och passfjäder. 

3. Lossa sexkantsmutter 901.2 och ta bort den tillsammans med lagerlock 360.2 och 
radialtätningsring 421. 

4. Sätt in passfjädern 940.2 igen och tryck in den med Knipex tångnyckel. 

 
 

Bild 13:   Demontering axelmutter 

VARNING 

OBSERVERA 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion
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5. Sätt på insticksnyckel/adapterenhet (1) – se kapitel 7.4.3 – på axelmutter 921.2 och lossa med 
ringnyckel (2) (högergängning). 

6. Ta bort passfjäder 940.2 

7. Tryck ut drivaxeln 213 med borr- resp. presspindel nedåt ur rullagret 321.2. 

8. Ta bort rullagret 321.2  med avdragningsanordning ur lagerhållaren 330. 

9. Säkerställ tallriksfjädrar 950.2. 

10. Dra av rullagret 321.1 med avdragsanordning från den drivande rotorn 818.1. 

 
 
7.4.6 Byta ut rullager 
 

Storlek 321.1 321.2 

25 - 40 6211.2ZR.C3.L100 6306.2ZR.C3 

45 - 65 6212.2ZR.C3.L100 6307.2ZR.C3 
 

7.4.7 Demontera spaltkåpa 

 
Arbetena enligt kapitel 7.4.4 är avslutade. 

  
  

Eventuella rester från transportmediet 
 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Bär skyddsklädsel. 

  
1. Lossa och ta bort spaltkåpsskruvarna 914.2. 

2. Lossa spaltkåpa med avtryckningsskruvar. 

  
  

Axiella magnetkrafter 
 

 

Risk för att klämma fingrar och händer. 
 

 Använd ej magnetiska verktyg. 

 
 
7.4.8 Demontera pumphjul 
 
Arbetena enligt kapitel 7.4.7 är avslutade. 
 

1. Spänn fast pumpen lodrät på rotorn i ett trebacksfoder (1).  
Skydda rotorn med skyddsbackar. 

2. Lossa sexkantsmuttern 920.1. 

3. Dra av sugstycke 106. 

VARNING 
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4. Lossa sexkantsskruven 914.6 resp. pumphjulsmuttern 922 (vänstergängning). 

5. Dra av sughjulet 231. 

6. Ta bort passfjäder 940.5 och mellanring 509.1. 

7. Dra av ledapparat 170 med glidlager 310.1. 

8. Sätt på och dra åt avdragshylsan (se kapitel 7.4.3) på axelskyddshylsan 524. 

9. Sätt dit avdragare och dra av axelskyddshylsan 

10. Ta bort toleransringar 500.4 och mellanringen 509.3. 

11. Ta bort sidokanalssteg på följande sätt: 

 Dra av sugskiva 558.1/2 

 Dra av pumphjul 235 

 Ta bort passfjäder 940.1. 

 Dra av tryckskiva 557.2/1 med glidlager 310.3. 

12. Dra av tryckhuset 107 tillsammans med mellanringen 509.4. 
  

 
 

Bild 14:   Demontera pumphjul 
 

13. Lossa insexskruv 914.3, lossa mellanflänsen 981 ur centreringen och dra av den tillsammans med 
kapslingsskruvarna 915. 
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7.4.9 Demontera rotor och glidlager 
 
Arbetena enligt kapitel 7.4.8 är avslutade. 
 

1. Spänn rotorn och spänn endast fast pumpaxeln i skruvstocken. 

2. Lossa axelmuttern 921.3 med haknyckel (högergängning). 

3. Dra av rotorn 818.2. 

  
 Axiella magnetkrafter 

 

 

Risk för att klämma fingrar och händer. 
 

 Använd ej magnetiska verktyg. 

 Lägg aldrig ner rotorn 818.2 i närheten av magnetiska delar. 

  
4. Ta bort passfjäder 940.4. 

5. Ta bort distanshylsa 525, startring 500.5 och glidlager 310.2. 
 
 
7.4.10 Demontera axelskyddshylsa 
 
Arbetena enligt kapitel 7.4.9 är avslutade. 
 
 Eventuella rester från transportmediet 

 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Bär skyddsklädsel. 

   

 
 

Bild 15:   Avdragshylsa 
 
   

1. Spänn fast pumpaxelenheten i chuckbacken. 

2. Sätt på och dra åt avdragshylsan (1) (se kapitel 7.4.3) på axelskyddshylsan 524. 

VARNING 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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3. Sätt dit avdragare och dra av axelskyddshylsan 

4. Ta bort toleransring 500.4 och startring 500.1. 

 

7.5 Komponentinspektion 
 
7.5.1 Pumphjul, sug- och tryckskivor 
 
Den självsugande förmågan beror i hög grad på det axiella spelet mellan pumphjulen och sug- och 
tryckskivorna. Tillverkningstoleranserna är dimensionerade på ett sådant sätt att ett totalt axiellt spel på 
0,18 mm fås. Genom det naturliga slitaget förstoras spelet och den självsugande förmågan minskar. 
Slitaget beror i hög grad på transportmediets beskaffenhet. Det finns därför inga pålitliga uppgifter om 
livslängd. Byte rekommenderas alltid när tydliga repor eller inloppsspår syns. 
 
 
7.5.2 Magnetkoppling 
 
Driven rotor 818.2 
Ytan måste vara fri från hårfina sprickor och inte vara bucklig. Kontrollera parallelliteten med en 
egglinjal. 
 
Drivande rotor 818.1. 
Byt ut de utvändiga yttre magneterna om de har mekaniska skador eller om de är kemiskt angripna. 
Mät upp kullagersäte. Byt ut rotorn när följande mått underskridits: 
 

Storlek 25-40 → 55,002 mm 
Storlek 45-65 → 60,002 mm 

 
Vridmoment 
Nyvärdiga magnetkopplingar överför de vridmoment som anges i tabellen. Magnetlängd enligt 
pumpdatablad eller typskylt. Vid magneter som är i drift är en försvagning av 10 % tillåten. Vid större 
försvagningar ska magnetkopplingen bytas ut. 
 

Storlek Magnetlängd [mm] Vridmoment [Nm] 

25 - 40 

18 19 
36 38 
54 60 
72 76 
90 95 

45 - 65 

20 41 
30 63 
40 90 
50 115 
60 138 
70 165 
80 190 
90 210 

100 235 
110 260 
120 280 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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7.5.3 SiC-glidlager/axelskyddshylsor 
 
Mät upp löpytornas diametrar. Det maximalt totala spelet vid nyskick är: 
 

Storlek 25 - 40 = 0,184 mm 
Storlek 45/50 = sugsidigt 0,184 mm; rotorsidigt 0,194 mm 
Storlek 65 = 0,194 mm 

 
Byt ut glidlagret om de angivna spelen överskrids. 
Axialspelet mellan de båda tryckbrickorna uppgår till 1,0 - 1,6 mm. 
 
 
7.5.4 Lagerhållare 
 
Mät ut kullagersätenas innerdiameter. Byt ut lagerhållare när följande mått överskridits: 
 

Storlek 25 - 40 → 100,022 mm + 72,018 mm 
Storlek 45 - 65 → 110,022 mm + 80,018 mm 

 
 

7.6 Montera pumpaggregat 
 
7.6.1 Allmänna anvisningar 
 
 Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1. 

 Beakta genomskärningsritningarna vid monteringen 

 Använd alltid nya plattätningar och O-ringar. 

 Montera plattätningar utan smörjmedel. 

 Avstå från monteringshjälp vid montering av plattätningar. Om så krävs används vanligt i handeln 
förekommande kontaktlim. Använd aldrig sekundlim. 

 Bestryk pasställen och skruvförbindningar med grafit eller liknande medel. Smörjmedlet och 
transportmedlet skall vara kompatibla. 

 Dra åt alla skruvar i enlighet med föreskrifterna. Beakta kapitel 7.7. 

 Vid monteringen av axelskyddshylsorna ska principiellt nya toleransringar användas. 

 
 Hopslagning av rotor och spaltkåpa eller spaltkåpa och kopplingshalva på 

grund av magnetkrafter 
 

 

Magnet- och lagerskador! Risk för personskada! 
 

 Beakta monteringsanvisningen noggrant. 

  
 Felaktig montering 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Montera ihop pumpar/pumpaggregat under beaktande av de regler, som gäller 
vid maskintillverkning. 

 Använd alltid original-reservdelar. 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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 Felaktigt montage 

 

 

Skador på den yttre magnetkopplingen! 
 

 Använd styrbult. 

 
 
Innan monteringen skall följande kontrolleras: 
 
 Alla demonterade delar är rengjorda och kontrollerade för slitage. 

 Skadade eller slitna delar skall bytas ut mot originalreservdelar. 

 Alla tätningsytor är rengjorda. 

 
 
7.6.2 Montera axelskyddshylsan 
 
1. Skjut på startringen och en ny distansring 504 upp till axelskuldran. 

2. Lägg in nya toleransringar 500.4 i axelns spår. 

3. Sätt på och dra åt avdragshylsan - se kapitel 7.4.3 - på axelskyddshylsan. 

4. Spruta in pumpaxeln vid toleransringarna med grafitspray. 

5. Tryck in pumpaxeln med en borrspindel eller press i axelskyddshylsan. 

 
 
7.6.3 Montera rotor och glidlagring 
 
Arbetena enligt kapitel 7.6.2 är avslutade. 
 

1. Skjut på glidlager 310.2, startring 500.5 och en ny distansring 504. 

2. Skjut på distanshylsan 525. 

3. Sätt in passfjädern 940.4 och tryck in med Knipex-tångnyckel. 

4. Skjut på rotorn 818.2. 

5. Dra åt axelmuttern 921.3 med haknyckel (högergängning). 

  

 Axiella magnetkrafter 
 

 

Risk för att klämma fingrar och händer. 
 

 Använd ej magnetiska verktyg. 

 Låt aldrig rotorn 818.2 komma i närheten av magnetiska delar. 

 
 
7.6.4 Montera pumphjul 
 
Arbetena enligt kapitel 7.6.3 är avslutade. 
 

1. Spänn fast rotor med pumpaxeln i ett trebacksfoder. Skydda rotorn med skyddsbackar. 

2. Skjut på mellanfläsen 981 med kåpans skruvar 915 inskruvade. 

OBSERVERA 
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3. Dra åt insexkantskruvarna 914.3. 

4. Sätt på tryckhuset 107 tillsammans med mellanringen 509.4. Glöm inte O-ringen 412.2. 

5. Montera sidokanalsstegen på följande sätt: (Glöm inte O-ringar 412.2.) 

 Skjut på tryckskivan 557.2/1 

 Lägg in glidlager 310.3. 

 Sätt in passfjädern 940.1 och tryck in med Knipex-tångnyckel.  

 Skjut på sugskiva 558.1/2 
 
  

 

När sug- (1) och tryckskivorna (2) är anordnade mittemot varandra, har de vardera 
en smal och en bred (4) markering. Tryckskivan 557.1 (5) skall monteras på 
tryckstativet (6) med den smala markeringen uppåt. Den tillhörande sugskivan 
fogas också till med den smala markeringen. Vid ett utförande i flera steg kommer 
därefter den breda markeringen och fortsätt sedan omväxlande på samma sätt.  

 

 
 

Bild 16:   Montering stegskivor 
 

  

 

För att passfjädern 940.1 skall kunna läggas in skruvar två gängade stänger (storlek 
25 – 40 = M12 x 1000; storlek 45 – 65 = M16 x 1000) in i mellanflänsen 981 och 
tryck ihop sug- och tryckskivorna med en spännplatta – se kapitel 7.4.3. 

 
6. Skjut på mellanringen 509.3 och lägg in toleransringarna 500.4 i spåren. 

7. Skjut på axelskyddshylsan. Beakta kapitel 7.6.2. 

8. Skjut på ledapparat 170 med glidlager 310.1. 

9. Skjut på mellanringen 509.1. 

10. Sätt in passfjädern 940.5 och tryck in den med Knipex-tångnyckel.  

11. Skjut på sughjulet 231. 

ANVISNING 

ANVISNING 
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12. Dra åt sexkantsskruven 914.6 resp. pumphjulsmuttern 922 (vänstergängning). 

13. Sätt på sugstycket 106. 

14. Dra åt sexkantsmuttrarna 920.1. 

 
 
7.6.5 Montera spaltkåpan 
 
Arbetena enligt kapitel 7.6.4 är avslutade. 
 

1. Sätt på spaltkåpan. Använd en ny plattätning 400.4. 

2. Dra åt spaltkåpans skruvar 914.2 med vridmomentsnyckel. 

 
 
7.6.6 Montera rullager 
 

1. Hetta upp rullagret 321.1 till 80-100°C. 

2. Sätt på rullagret ända till anslaget på den drivande rotorn 818.1. 

3. Tryck in rullagret 321.2 i lagerhållaren 330 med monteringsverktyget (1) (se kapitel 7.4.3) och 
borrspindeln eller press. 

  

 
 

Bild 17:   Montering rullager 
 

4. Spänn fast monteringsverktyget (1) i chuckbacken och sätt på lagerhållaren 330 med rullagret 
321.2. 

5. Lägg in tallriksfjädrar 950.2 (X-anordning). 

6. Tryck in den drivande rotorn 818.1 i lagerhållaren 330. 

7. Sätt in drivaxeln 213 i den drivande rotorn 818.1. 

8. Skruva in spindeln (2) på drivaxeln. 

9. Sätt ner lagerhållarenheten på arbetsbänken. 

10. Dra drivaxeln genom att vrida sexkantsmuttern (3) i den drivande rotorns nav. 

11. Sätt in passfjädern 940.2 och tryck in med Knipex-tångnyckel. 

12. Sätt på axelmuttern 921.2 och dra åt med hylsnyckel/adapter-enhet (se bild 13) (högergängning). 

13. Ta bort passfjädern 940.2. 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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14. Sätt på lagerlocket 360.2 med ny radialtätningsring 421 och dra åt med sexkantsskruven 901.2. 

15. Sätt in passfjädern 940.2 igen och tryck in den med Knipex-tångnyckel. 

 
 
7.6.7 Montera lagerhållare 
 
 Tippa undan pumpen 

 

 

Klämskador på händer och fötter 
 

 Säkra pumpen genom att hänga upp den eller stötta den. 

  
 Fästa yttermagneten i spaltkåpan 

 

 

Skador på spaltkåpan eller yttermagneten. 
 

 Använd alltid styrbult. 
 

  
  

 

Beakta bilden i kapitel 7.4.4. 
 

  
1. Skruva in ringskruven i drivaxelns 213 gängning. 

2. Lyft lagerhållarsätet med kran. 

3. Sätt in en ny plattätning 400.15. 

4. Sänk ner lagerhållaren över styrbultarna och på mellanflänsen 981. 

5. Dra åt sexkantsmutter 920.2 med vridmomentsnyckel. 

 
 
7.6.8 Montering av motor  
 
  

 

Vid utförande med isärtagbar koppling bortfaller de båda första stegen. 
 

  
1. Koppla ihop pump och motor genom att flytta på motorn. 

2. Fäst motorn på bottenplattan. 

3. Rikta in pump och motor. Beakta kapitel 5.7. 

4. Rikta in kopplingen. Beakta kapitel 5.6. 

 

VARNING 
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7.7 Skruvåtdragningsmoment 
 

 Åtdragningsmoment [Nm] 
8.8 A4-70 

Stel skruv Stel skruv 
M5 5 4 
M6 9 6 
M8 22 16 
M10 45 30 
M12 80 55 
M16 195 135 

Åtdragningsmoment för skruvar i spaltkåpa 914.2 = 40Nm 

 Åtdragningsmoment [Nm] för kapslingsskruvar 915/920.1 
Storlek C45 1.4122 
25 - 40 60 70 
45 - 65 150 170 

 
Beräkningsgrund: 
 
 80% sträckgränsutnyttjande av skruvmaterialet. 
 

 Friktionsvärde μ = 0,14 ; Använd skruvsmörjmedel för gängning och huvud-/muttersupport. 
Rekommendation: Klüberpasta HEL 46-450. 

 

 Vridmomentsstyrd åtdragning med vridmomentsnyckel. 
 
 
 

 

 

Avvikande skruvåtdragningsmoment anges på pumpfaktabladet. 
 

 
Åtdragningsmoment för låsskruvar (arbetsmaterialoberoende): 
 
 G 1/4   =   25 Nm 
 

 G 3/8   =   45 Nm 
 

 G 1/2   =   75 Nm 
 
Åtdragningsmoment för pumphjulsmutter 922 resp. skruv 914.6 och axelmutter 921 (oberoende av 
material). 
 

Storlek 
922 resp. 914.6 921 – Åtdragningsmoment [Nm] 

Åtdragningsmoment [Nm] Nyckelstorlek M20 x 1,5 M27 x 1,5 M35 x 1,5 
25 - 40 

30 13 
80 90 --- 

45 + 50 
--- 90 120 

65 120 41 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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8. Åtgärda störningar 
 

Störning Nummer 
Pumpen matar inte eller matar för lite 1 
Motorn överbelastad 2 
Rullagertemperatur för hög 3 
Läckage på pump 4 
Ökat buller och vibrationer 5 
Otillåten temperaturökning 6 
Glidlagerskador 7 
Sugeffekten är för låg 8 

 
Störningsnummer 

Orsak Åtgärd 
1 2 3 4 5 6 7 8 

X    X X  X 
Pump eller rörledning ej helt avluftad 
eller påfylld 

Lufta av resp. fyll på 

X       X 
Avstängningsorganet i 
tilloppsledningen ej helt öppnat 

Öppna avstängningsorgan 

X       X Fel vridningsriktning 
Skifta 2 faser till 
strömtillförseln 

X X       Pumpens mottryck är högre än angivet 
Justera in driftspunkt på nytt 
öka varvtal 

X X    X  X 
Transportmediets viskositet är större 
än angiven 

Frågor hos tillverkaren 

X    X    Pumpens mottryck är lägre än angivet Justera in driftspunkt på nytt 

X    X X X  NPSHA för låg 

Kontrollera vätskenivå 
Minska motstånd i 
tilloppsledningen 
Öppna avstängningsorgan i 
tilloppsledningen helt 

 X       Felaktigt varvtal Kontrollera varvtal 

  X  X    Pumpaggregatet är dåligt inriktat 
Kontrollera 
kopplingsinriktningen och 
justera om vid behov 

  X  X    Pumpen snedspänd i rörledningen 
Kontrollera 
rörledningsanslutningar och 
pumpinfästning 

  X  X    Rullagerskada Byt rullager 

    X  X  Obalans i roterande komponenter Efterbalansera komponenter 

   X     
Kapslingsskruvar och låsskruvar 
lossade 

Dra åt skruvar  
Byt plattätning 
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Störningsnummer 

Orsak Åtgärd 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  X      Kopplingsavstånd ej iakttaget Korrigera avstånd 

  X      
Finns ingen kylström från motorn och 
till rullagret 

Kontrollera anläggning 
Montera in fläkthjul 

X        
Motorn är större än 
magnetkopplingens nominella effekt 

använd en mindre motor 
Frågor hos tillverkaren 

X        Y/D-start Frågor hos tillverkaren 

X     X X  
Magnetkopplingens vridmoment 
försämrat 

Kontrollera vridmomentet 

    X X X  Transportström för låg Öka transportström 

X    X X   Magnetkoppling avsynkroniserad 

Stäng av motorn och starta 
på nytt 
Kontrollera startsäkerheten 
Frågor hos tillverkaren 

    X  X  Förhöjd axialkraft Frågor hos tillverkaren 

     X X  
Överskridande av kokpunkt vid 
spaltkåpan 

Temperaturövervakning vid 
spaltkåpa  
Öka trycköverföringen vid 
spaltkåpan 
Öka minsta flöde  

      X X Slipande fastämnespartiklar 
Slipande fastämnespartiklar 
är inte tillåtna 
Frågor hos tillverkaren 

       X Vinghjulens axialspel för stort Byt komponenter 

       X Sughöjden för hög Kontrollera vätskenivå 
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9. Delars utbytbarhet 
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10. Sektionsritningar 
10.1 Storlek 256 - 406 
 

 
 
 Överrsiktsritning SCM – storlek 256 - 406 
 Magnetkoppling upptill   =   18 mm magnetlängd 
 Magnetkoppling nedtill   =   90 mm magnetlängd 
 
 
             Ytterligare placeringar av magneter: 
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10.2 Storlek 456 + 506 
 

 
 
 Överrsiktsritning SCM – storlek 456 - 506 
 Magnetkoppling upptill   =     20 mm magnetlängd 
 Magnetkoppling nedtill   =   120 mm magnetlängd 
 
 
 Ytterligare placeringar av magneter: 
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10.3 Storlek 656 
 

 

 
 
 Överrsiktsritning SCM – storlek 656 
 Magnetkoppling upptill   =     20 mm magnetlängd 
 Magnetkoppling nedtill   =   120 mm magnetlängd 
 
 
 Ytterligare magnetanordningar, se kapitel 10.2. 
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10.4 Specialutföranden 
 
10.4.1 Slitagetåligt utförande med SiC-ringar 
 
 

 
 
 
10.4.2 Högtemperaturutförande (se kapitel 3.5.2) 
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11. Försäkringar 
11.1 EG-försäkran om överensstämmelse 

 
EG-försäkran om överensstämmelse 

 

i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga II, nr. 1A 

 
DICKOW PUMPEN KG 

Siemensstraße 22 
D-84478 Waldkraiburg 

 

Härmed förklarar vi att det på pumpdatabladet beskrivna pumpaggregatet  

Beteckning: Sidokanalspump 

Typ:   SCM 
Storlek:   
Utförande:  
Serienr.:  

 
          överensstämmer med alla gällande bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG 

 
 
 
 

 

Följande harmoniserade standarder användes 
 
     

  EN 809:1998 
 EN ISO 12100-1:2003 
 EN ISO 12100-2:2003 
 EN 12162:2001 

EN ISO 12732-1:2008 
EN ISO 12732-3:2008 
EN ISO 14121-1:2007 
EN ISO 20361:2009 

 

     
     

Dessutom användes följande standarder och tekniska specifikationer 
 

     

  EN ISO 5199:2002 
 EN ISO 9906:1999 
 EN 12723:2000 
 

 VDMA 24276:2001 
 
 

 

     
     
 

Waldkraiburg, den 
                 
 

 

                                                                (Jürgen Konrad, teknisk chef DICKOW) 
   
 Jürgen Konrad är befullmäktigad att sammanställa de tekniska underlagen 
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11.2 Intyg om ofarlighet 
 

 
Document of Compliance 

Please fill in this statement for health innocuousness completely and attach it to the pump to 
be returned to the factory. 

Pump data  

Type:        Serial No.: PB      
  

Reason for shipment  

      

Contamination of the pump  

     Hazardous liquids were not handled 

     Hazardous liquids were handled 
  
   Pumped liquid:       
  

   The pump has been  

    cleaned     flushed     breamed 

  
   The following safety measures must be taken before opening/repairing the pump: 

      

Customer data 

Company: 
      

Phone:       
 Fax:       
Address: 

      
E-Mail:        

   
   
Name: 

      
Position:        

(Block Letters)  
  
  
This is to certify that the above mentioned pump has been proper cleaned/flushed/breamed 
and repair can be performed without risk. 
  
Date:        Signature:             
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